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Animal Sluaghterhouse (RPH) liquid waste contains organic matter, suspended solids, and colloid 
materials such as fat, protein, and cellulose with high concentrations that fall into the category of 
complex wastewater. RPH X is a RPH that uses Water Waste Treatment Plant (WWTP) in 
treating wastewater, although it has been equipped with WWTP there are still some problems in 
RPH X. The purpose of this research is to describe wastewater treatment and content of BOD, 
COD, TSS, NH3-N, pH and fatty oil at waste water in inlet and outlet of IPAL RPH X, Jember 
District. This research is a descriptive research. Technique of data collecting done by observation, 
interview, and laboratory test. The average of wastewater content test result in RPH X Jember 
Regency at inlet and outlet of IPAL is at safe limit of quality standard according to East Java 
Governor Regulation Number 72 Year 2013 except COD parameter at inlet that is equal to 277,6 
mg / L. The average percentage of content in liquid waste in RPH X decreases from inlet to 
WWTP outlet except the pH parameter.  
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Abstrak 
Limbah cair RPH memiliki kandungan bahan organik, padatan tersuspensi, serta bahan koloid 
seperti lemak, protein, dan selulosa dengan konsentrasi tinggi sehingga termasuk ke dalam 
kategori limbah cair kompleks. RPH X merupakan RPH yang menggunakan IPAL dalam 
mengolah air  limbah, meskipun telah dilengkapi IPAL ternyata masih terdapat beberapa masalah 
di RPH X. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pengolahan air limbah dan 
kandungan BOD, COD, TSS, NH3-N, pH dan minyak lemak pada air limbah di inlet dan outlet 
IPAL RPH X Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan uji laboratorium. Rata-rata hasil 
uji kandungan limbah cair di RPH X Kabupaten Jember pada inlet dan outlet IPAL berada pada 
batas aman dari baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Jatim Nomor 72 Tahun 2013  kecuali 
parameter COD pada inlet yaitu sebesar 277,6 mg/L. Rata-rata persentase kandungan dalam 
limbah cair di RPH X mengalami penurunan dari inlet ke outlet IPAL kecuali parameter pH. 
Kata Kunci: RPH, limbah cair, IPAL, inlet, outlet 
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Pendahuluan 
Masalah pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air di Indonesia, telah menunjukan gejala 
yang cukup serius. Penyebab pencemaran air salah satunya berasal dari buangan industri pabrik atau 
kegiatan lain yang membuang begitu saja air limbahnya tanpa pengolahan terlebih dahulu ke sungai atau 
ke laut. Salah satu kegiatan yang menghasilkan limbah cair adalah kegiatan pada rumah pemotongan 
hewan. Produksi daging sapi telah mengalami peningkatan secara terus menerus dalam beberapa tahun 
terakhir, terutama di India dan China karena peningkatan pendapatan dan pergeseran menu makan 
menuju makanan kaya protein (1).  
Peningkatan produksi daging sapi tentunya akan berdampak pada limbah yang dihasilkan. 
Kandungan limbah cair RPH adalah bahan organik, padatan tersuspensi, serta bahan koloid seperti 
lemak, protein, dan selulosa dengan konsentrasi tinggi sehingga limbah cair RPH termasuk ke dalam 
kategori limbah cair kompleks (2). Limbah cair terbesar yang dihasilkan dari kegiatan RPH berasal dari 
darah. Darah hasil pemotongan ternak dapat meningkatkan kandungan Biochemichal Oxygen Demand 
(BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) serta padatan tersuspensi (3). 
RPH X merupakan RPH yang menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam 
mengolah air  limbah. Instalasi pengolahan air limbah di RPH X telah ada sejak tahun 2016, meskipun 
telah dilengkapi IPAL ternyata masih terdapat beberapa masalah di RPH X. Hasil studi pendahuluan di 
RPH X pada Oktober 2017, saluran air limbah tidak terpisah dengan saluran air hujan sehingga bila hujan 
deras dapat menyebabkan limbah cair di saluran limbah meluap dan mencemari lingkungan sekitar. Sisa 
limbah isi rumen yang telah dipisahkan dengan pengerukan nyatanya tidak bisa benar-benar di pisahkan 
dari limbah cair sehingga turut masuk kedalam IPAL. Selain itu RPH X baru melakukan pemeriksaan 
kualitas air limbah buangan IPAL sebanyak satu kali dan kurangnya perawatan terhadap IPAL, seperti 
misalnya tidak berfungsinya blower pada kolam aerasi dan menumpuknya limbah isi rumen di bak grease 
trap yang tidak dibersihkan secara sempurna.  
Potensi bahaya yang ditimbulkan dari air limbah RPH yang diolah kurang sempurna atau tidak 
menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yaitu adanya bakteri-bakteri patogen penyebab 
penyakit, meningkatnya kandungan BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, pH dan NH3-N (4). Tujuan dari 
penelitian ini untuk mendeskripsikan pengolahan air limbah dan kandungan BOD, COD, TSS, NH3-N, pH 
dan minyak lemak pada air limbah di inlet dan outlet IPAL RPH X Kabupaten Jember. 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan di RPH X Kabupaten 
Jember. Data yang didapatkan  berupa hasil observasi dan wawancara tentang proses pengolahan air 
limbah pada IPAL dan hasil uji laboratorium kandungan BOD, COD, TSS, NH3-N, pH dan minyak lemak 
dalam air limbah di inlet dan outlet RPH. Total sampel air limbah pada penelitian ini adalah 36 sampel, 
yang terdiri dari 6 parameter limbah (BOD, COD, TSS, NH3-N, pH dan minyak lemak) dengan 3 kali 
pengulangan (sampel dari inlet di ambil selama 3 hari dan sampel outlet di ambil selama 3 hari). Teknik 
pengambilan sampel air limbah menggunakan metode grab sample. Untuk mengetahui kandungan 
limbah cair dilakukan uji pada Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. 
Data hasil observasi, wawancara dan uji laboratorium akan dianalisa secara deskriptif dengan 
memperhatikan pedoman-pedoman pemecahan masalah yang sesuai di dalamnya. 
Hasil 
Sumber limbah cair RPH X Kabupaten Jember 
RPH X selain menghasilkan produk utama berupa daging (karkas), juga menghasilkan produk 
sampingan berupa limbah cair. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di RPH X Kabupaten Jember 
pada tanggal 23 – 28 April 2018, sumber limbah cair pada RPH X berasal dari air pembersihan ruang 
pemotongan dan air pembersihan kandang ternak. Kandang ternak menghasilkan limbah cair dari urin 
dan air pembersihan kandang ternak. Sumber limbah cair yang dihasilkan pada kegiatan pemotongan di 
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Tabel  1. Sumber limbah cair ruang pemotongan RPH X 
Aktivitas Limbah yang dihasilkan 




Air pembersihan ruang pemotongan yang bercampur dengan kotoran isi 
rumen dan kotoran isi usus 
Pengkarkasan Air pembersihan ruang pemotongan yang bercampur dengan lemak sisa 
pengkarkasan 
Darah adalah limbah cair terbesar yang dihasilkan dari kegiatan RPH. Satu ekor sapi dapat 
menghasilkan limbah darah sebanyak 28 liter darah (5). Rincian jumlah pemotongan ternak di RPH X dan 
estimasi limbah darah yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel  2. Estimasi limbah darah yang dihasilkan pada pemotongan ternak di RPH X 
Hari ke Jumlah Ternak Estimasi limbah darah yang dihasilkan 
1  10 ekor sapi 280 liter 
2 10 ekor sapi 280 liter 
3 7 ekor sapi 196 liter 
4 13 ekor sapi 364 liter 
5 12 ekor sapi 336 liter 
6 9 ekor sapi 252 liter 
 
Proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RPH X Kabupaten Jember 
Instalasi pengolahan air limbah yang digunakan di RPH X terdiri dari rangkaian bak-bak. Bak-bak ini 
bekerja dengan cara anaerob maupun aerob. Bak pertama pada IPAL di RPH X adalah bak grease trap. 
Grease trap adalah bak untuk memisahkan lemak atau minyak serta untuk mengendapkan kotoran pasir, 
tanah atau padatan lain seperti isi rumen yang berasal dari kegiatan pemotongan hewan. Kondisi bak 
grese trap di RPH X memiliki banyak endapan dan hampir mencapai permukaan bak. Kondisi lain dari 
bak grease trap di RPH X yaitu penutup bak tidak digunakan sebagaimana mestinya 
Bak equalisasi adalah bak penampungan limbah dan bak kontrol aliran setelah air limbah melalui bak 
grease trap. Pada bak equalisasi di IPAL RPH X terdapat cukup banyak endapan padatan yang sudah 
cukup lama tidak mengalami pengerukan. Pengolahan ketiga adalah bak Anaerobic baffled reactor yang 
merupakan bak anaerob yang terdiri dari beberapa kompartemen bervolume sama. Bak anaerobic 
baffled reactor yang terdapat di RPH X, endapan padatan pada kompartemen pertama sudah hampir 
mencapai permukaan bak karena belum adanya proses pembersihan dan pengurasan.  
Bak aerasi merupakan bak yang berfungsi untuk menguraikan kembali materi organik hasil dari 
reaktor anaerob menggunakan mikroorganisme aerob. Pada bak aerasi di RPH X, blower yang berfungsi 
untuk mensuplai oksigen mengalami kerusakan sehingga tidak bekerja saat proses pengolahan air 
limbah berlangsung. Pengolahan limbah setelah melalui bak aerasi adalah bak pengendap akhir. Bak 
pengendap akhir berfungsi untuk mengendapkan kembali limbah cair dari berbagai proses sebelumnya. 
Pada bak ini terdapat tumbuhan air yaitu apu-apu. Bak outlet adalah suatu bak yang menjadi 
penampungan air limbah sebelum akhirnya limbah cair di buang ke badan air. Pada bak ini air limbah 
sudah bebas dari padatan dan warna dari air limbah juga telah berbeda, hal tersebut menunjukkan 
berpengaruhnnya proses pengolahan air limbah. 
Hasil Uji Kandungan Limbah Cair RPH X pada Inlet IPAL 
Tabel  3. Hasil uji kandungan limbah cair pada inlet IPAL di RPH X Kabupaten Jember 
Parameter 
Hasil Uji (mg/L) Hari Ke-  
(mg/) 
BML 
(mg/L) 1 2 3 
BOD 40,5 30 28,5 33 100 
COD 316,8 264 252 277,6 200 
TSS 35 32 31 32,66 100 
NH3-N 21 17 19 19 25 
pH 7,06 6,86 6,8 6,90 6-9 
Minyak & lemak 9,35 10,05 8,78 9,39 15 
Sari et al, Kandungan Limbah Cair Berdasarkan Parameter Kimia… 
Journal of Health Science and Prevention, Vol.2(2), September 2018 
ISSN 2549-919X (online)                                                                                                    91 
Hasil uji kandungan limbah cair pada inlet IPAL RPH X menunjukkan hasil memenuhi baku mutu 
Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 kecuali parameter COD 
Hasil Uji Kandungan Limbah Cair RPH X pada Outlet IPAL 
Hasil uji kandungan limbah cair pada outlet IPAL di RPH X Kabupaten Jember  diperoleh hasil sebagai 
berikut 
Tabel  4. Hasil Uji Kandungan Limbah Cair Pada Outlet IPAL 
Parameter 
Hasil Uji (mg/L) Hari Ke-  
(mg/L) 
BML 
(mg/L) 1 2 3 
BOD 15,5 13,8 14,05 14,45 100 
COD 200 127 132 159,33 200 
TSS 18 15 10 14,33 100 
NH3-N 12 9 10 10,33 25 
pH 7,28 7,4 7,28 7,32 6-9 
Minyak & lemak 4,62 5,15 3,75 4,50 15 
Hasil uji kandungan limbah cair pada outlet IPAL RPH X menunjukkan hasil memenuhi baku mutu 
Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 kecuali satu sampel parameter COD. 
Hasil Penurunan Kandungan BOD, COD, TSS, NH3-N, pH dan Minyak lemak dari Inlet ke Outlet 
Kandungan parameter hasil uji di inlet dan outlet selama tiga hari dihitung rerata masing-masing, 
kemudian didapatkan kandungan hasil penurunan rerata masing-masing parameter uji dari inlet ke outlet. 
Persentase penurunan rerata kandungan tiap parameter dapat dilihat pada tabel sebagai berikut 





Penurunan (%) Baku Mutu Lingkungan 
BOD 33 14,45 56,21 Sesuai 
COD 277,6 159,33 42,60 Sesuai 
TSS 32,66 14,33 56,12 Sesuai 
NH3-N 19 10,33 45,63 Sesuai 
Minyak & lemak 9,39 4,50 52,07 Sesuai 
Berdasarkan Tabel 5. dapat diketahui bahwa kandungan parameter BOD, COD, TSS, NH3-N dan 
minyak lemak mengalami penurunan dari inlet ke outlet kecuali pH yang mengalami  kenaikan dari rata-
rata inlet sebesar 6,90 (asam ringan) ke rata-rata outlet sebesar 7,32 (basa ringan). 
Pembahasan 
Sumber Limbah cair RPH X kabupaten Jember 
Limbah cair yang dihasilkan dari rumah potong hewan sebagian besar berasal dari air pembersihan 
ruang potong, air pembersihan intestinal dan pembersihan kandang ternak (6). Sumber limbah cair pada 
RPH X berasal dari air pembersihan ruang pemotongan dan air pembersihan kandang ternak. Limbah 
cair RPH adalah campuran dari air pembersihan ruang potong, darah, isi rumen, isi usus, kotoran hewan 
dan lemak.  Limbah cair terbesar yang dihasilkan dari kegiatan RPH adalah darah. Satu ekor sapi dapat 
menghasilkan limbah darah sebanyak 28 liter darah [5]. Darah menjadi penyebab meningkatnya        
kandungan Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) serta padatan 
tersuspensi (3).  
Limbah isi rumen, kotoran hewan, sisa lemak dan darah dapat meningkatkan kandungan TSS (4). Hal 
ini dikarenakan TSS sangat dipengaruhi oleh bahan organik seperti lumpur, partikel tanah dan bahan  
organik seperti sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah mati, fitoplankton, zooplankton, jamur/fungi,    
bakteri (7).  Tingkat TSS yang tinggi dapat mencegah penetrasi cahaya pada tanaman di bawah air yang 
mengarah ke penurunan tingkat proses fisiologis seperti fotosintesis dan respirasi pada organisme     
akuatik. Ketidakmampuan tanaman untuk berfotosintesis pada akhirnya akan menyebabkan kematian 
dan proses pembusukan yang menuntut lebih banyak penggunaan oksigen di air (8). Penyebab amonia 
di dalam air limbah RPH besar dugaan berasal dari kotoran isi rumen dan feses yang tidak mengalami  
penampungan (7). Pada ekosistem perairan umumnya amonia terdapat dalam bentuk ion terdisosiasi 
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NH4+ (amonium) menjadi NH3 (amonia) yang ketoksisitasnya akan semakin meningkat seiring dengan 
meningkatnya pH. 
Proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RPH X Kabupaten Jember 
Instalasi pengolahan air limbah yang digunakan di RPH X terdiri dari rangkaian bak-bak, bak-bak 
ini bekerja dengan cara anaerob maupun aerob. Grease trap adalah bak untuk memisahkan lemak atau 
minyak. Keberadaan endapan pada bak grease trap di RPH X harus dihilangkan secara rutin, apabila 
tidak dihilangkan, kandungan minyak dan lemak dari padatan yang mengendap dapat menghambat 
transfer oksigen dalam air limbah yang nantinya mengganggu kinerja IPAL (9). Tidak digunakannya     
penutup bak menjadi faktor adanya endapan pada bak grease trap, karena lemak yang berasal dari    
hewan mengandung lemak jenuh sehingga terkena udara akan menimbulkan gumpalan-gumpalan dan 
mengendap (10). 
Bak equalisasi adalah bak penampungan limbah dan bak kontrol aliran. Fungsi bak ekualisasi yaitu 
menghomogenkan bahan organik dan mengatur fluktuasi debit (10). Keberadaan bak equalisasi dalam 
pengolahan air limbah di RPH X dibutuhkan karena limbah yang dihasilkan adalah limbah yang tinggi 
bahan organik. Anaerobic baffled reactor merupakan bak anaerob yang terdiri dari beberapa    
kompartemen bervolume sama. Penurunan BOD dalam ABR lebih tinggi daripada tangki septik, yaitu 
sekitar 70-95% (11). Padatan pada bak ABR di RPH X yang terlalu tebal dapat menyebabkan busa dan 
lapisan kotoran (scum) rusak, sehingga pengendalian padatan harus dilakukan untuk setiap ruang 
(kompartemen) (11).  
Bak aerasi merupakan bak yang berfungsi untuk menguraikan kembali materi      organik 
menggunakan mikroorganisme aerob. Pada bak ini kandungan amonia, sulfida, BOD dan COD men-
galami penurunan sebesar 95% dan TSS sebesar 10% (9). Tidak berfungsinya blower berpotensi 
mempengaruhi proses yang terdapat pada bak aerasi, sebab oksigen diperlukan untuk mempertahankan 
kondisi aerobik dan membuat biomassa (biomass) aktif tetap tertinggal sehingga diperlukan pasokan 
oksigen secara konstan dan tepat waktu (11). Bak pengendap akhir berfungsi untuk mengendapkan 
kembali limbah cair dari berbagai proses sebelumnya. Pada bak ini terdapat tumbuhan air yaitu apu-apu. 
Apu-apu (Pistia sp.) adalah tumbuhan air yang memiliki potensi dalam menurunkan kandungan pence-
mar air limbah yang memiliki kandungan organik tinggi (12). 
Hasil Uji Kandungan Limbah Cair RPH X pada Inlet IPAL 
Hasil uji kandungan limbah cair pada inlet IPAL RPH X menunjukkan hasil memenuhi baku mutu 
Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 kecuali parameter COD. Upaya pengambilan kembali limbah 
darah oleh pedagang merupakan aspek penting dalam pengendalian pencemaran (3). Selain itu 
pengerukan padatan seperti isi rumen dan kotoran juga menyebabkan kandungan BOD, TSS, NH3-N, pH 
dan minyak lemak berada pada batas aman. Namun karena tidak semua padatan dapat dipisahkan dari 
limbah cair melalui proses pengerukan maka hal ini menyebkan besarnya kandungan COD. Padatan isi 
rumen mengandung beban polusi terbesar, 73% COD rata-rata dan 40% BOD. Kandungan COD dalam 
inlet air limbah lebih tinggi, hal ini karena lebih banyak senyawa kimia yang dioksidasi secara kimia        
daripada oksidasi secara biologi (14). 
Hasil Uji Kandungan Limbah Cair RPH X pada Outlet IPAL 
Hasil uji kandungan limbah cair pada outlet IPAL RPH X menunjukkan hasil memenuhi baku mutu 
Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 kecuali satu sampel parameter COD. Kadar parameter pada 
outlet IPAL yang sesuai dengan batas aman menunjukkan cukup berfungsinya bak-bak IPAL diantaranya 
bak grease trap yang mampu menurunkan kadar minyak dan lemak sebesar 99,50 % (9). ABR 
menurunkan BOD lebih tinggi dari septic tank, yaitu sekitar 70-95% (15). Penggunaan ABR dapat 
menghilangkan COD hingga sebesar 97,7% dan BOD5 sebesar 96,6% pada konsentrasi influen yang 
sama (16).  
Pada bak aerasi kandungan amonia, sulfida, BOD dan COD mengalami penurunan sebesar 95% dan 
TSS sebesar 10% [9]. Bak aerasi selain dapat menurunkan kadar BOD dan TSS, pada proses ini kan-
dungan pH kembali netral karena proses nitrifikasi dan oksidasi sulfida yang bersifat asam kuat. Namun 
pada kadar pH justru mengalami peningkatan ke basa ringan, meskipun peningkatan tersebut masih be-
rada pada baku mutu yang diperbolehkan. Pada bak ini pengedapan akhir terdapat penurunan kan-
dungan BOD = 40%, COD = 30% dan TSS = 75% dan krom 90% (9). Satu sampel COD yang tidak 
sesuai dengan baku mutu menandakan kurang efektifnya bak ABR dan bak aerasi dalam menurunkan 
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kandungan COD yang terlalu besar mengingat pada bak ABD dan aerasi seharusnya dapat mengurangi 
kandungan COD hingga 95%.  
Hasil Penurunan Kandungan BOD, COD, TSS, NH3-N, pH dan Minyak lemak dari Inlet ke Outlet 
Hasil persentase rata-rata penurunan parameter uji limbah cair RPH X dari inlet ke outlet secara 
berurutan, yaitu kandungan BOD sebesar 56,21 %, kandungan COD sebesar 42,60 %, kandungan TSS 
sebesar 56,12 % dan kandungan NH3-N sebesar 45,63 %. Proses pengolahan pada IPAL seperti bak 
grease trap, anaerobic baffled reactor, aerasi dan bak pengendap akhir mengurangi senyawa organik dan 
tersuspensi di dalam air limbah sehingga kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi senyawa tersebut 
berkurang dan terjadi penurunan kandungan limbah cair (17). Pada Tabel 5. tidak mencantumkan persen-
tase penurunan hasil uji parameter pH karena mengalami kenaikan dari rata-rata inlet sebesar 6,90 
(asam ringan) ke rata-rata outlet sebesar 7,32 (basa ringan).  
Perubahan pH pada air limbah menunjukkan bahwa telah terjadi aktifitas mikroorganisme yang 
mendegradasi bahan organik. Degradasi protein dan nitrogen organik menjadi ammonium  dapat 
menaikkan pH menjadi basa (18). Kandungan pH dan TSS yang tinggi jika tidak ditangani dengan benar 
dapat mencemari lingkungan, karena dapat mempengaruhi perubahan fisik air, suhu, rasa, bau dan 
kekeruhan serta sekaligus membahayakan   nyawa manusia karena mungkin menyebabkan terjadinya 
penyakit dan kerusakan ekosistem yang ada di lingkungan (19). Namun hasil rata-rata outlet tersebut 
masih berada pada batas aman sesuai Peraturan Gubernur Jatim Nomor 72 Tahun 2013 karena kan-
dungan pH yang ditetapkan sebesar 6-9. 
Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa instalasi pengolahan air limbah di RPH X kurang 
efektif dalam menurunkan kandungan parameter limbah yang terlalu besar seperti kandungan satu 
sampel COD di outlet yang tidak sesuai dengan baku mutu. Diharapkan dapat dilakukan upaya 
pemisahan padatan dan pengerukan endapan pada masing-masing bak karena jika tidak dihilangkan, 
kandungan minyak dan lemak dari padatan yang mengendap dapat menghambat transfer oksigen dalam 
air limbah yang nantinya mengganggu kinerja IPAL. Selain itu perlu upaya perbaikan pada komponen 
yang tidak berfungsi seperti blower pada bak aerasi dan melakukan uji kualitas air limbah secara rutin 
yaitu enam bulan sekali 
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